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Priloha & 1

k Zmluve o pozaruénom servise a kontrolnej &innosti €. Z0S-2020-2-000013

Zoznam objektov, technolégii a terminov

Zoznam objektov: Seniorcentrum Staré centrum — Staré Mesto

Zoznam technolégii:

Periodicita vykonu kontrol

Rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
EPS M 1/4 M M R M M 1/4 M M 1/4 M
HSP M 1/4 M M R M M 1/4 M M 1/4 M
PTV 1/4 R 1/4 1/4
EZS 1/4 R 1/4 1/4
DSSP R
TV R
Legenda:

EPS  Elektrické poziarna signalizécia

HSP Hlasova signalizicia poZiaru

PTV  Priemyselna televizia

EZS  Elektricky zabezpetovaci systém
DSSP Dorozumievaci systém Sestra-Pacient
TV  Televizne rozvody a prijem

M Mesaéna kontrola

1/4 Stvrtro&na kontrola, funkéna skiiska

R Roéna kontrola, odborna prehliadka
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Priloha & 2
k Zmluve o pozaruénom servise a kontrolnej ¢innosti Z0S-2020-2-000013

Cennik pravidelnych ski$ok ¢innosti a roénych odbornych prehliadok a skuSok systémov

EPS

HSP

HSP 215,- 95,- 49,

EZS

EZS 130,- 52,-

DSSP
DSSP 295,
TV
vV 1872,-
Ceny st uvedené bez DPH.

DPH bude fakturovana v zmysle platnych predpisov.

V tychto cenich st zahrnuté cestovné, mzdové areZijné néklady vlastného vykonu kontrolnych
a reviznych prac v zmysle platnych predpisov.
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Priloha &3
k Zmluve o pozéru¢nom servise a kontrolnej &innosti &. ZOS-2020-2-000013

Cennik pozaru¢nych servisnych prac

Za kazdi opravu zrealizovani na ziklade vyzvania objednavatela vystavi vykonavatel
objednavatelovi faktiru. Faktira bude obsahovat rozpis vykonanych prac, &as potrebny k oprave,
pouZity material a dopravu.

Hodinova sadzba jedného servisného technika vykonéavatel'a je stanovena podla Grovne vykonanych
préac. Zapotitava sa vzdy kazda aj zalata hodina/osoba.

servisny technik — programator: 50,-EUR/hod
revizny servisny technik: 48,-EUR/hod
servisny technik: 31,-EUR/hod

montazny technik: 25,-EUR/hod

B Wi

Cena za dopravu je= 0,55 EUR/km.

Ceny st uvedené bez DPH.

DPH bude fakturovana v zmysle platnych predpisov.

Cena pouZitého materidlu bude uvedend v rozpise vykonanych prac a musi byt v slade s platnym

cennikom.

Stupne servisnej sluzby:

1. Super 6 - nastup na servis do 6 hodin

2. Maxi 12 - nastup na servis do 12 hodin
3. Opti 24 - nastup na servis do 24 hodin
4. Mini 48 - nastup na servis do 48 hodin

Schvéleny stupeti servisnej sluzby:

Opti 24 - nastup na servis do 24 hodin

=0
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Priloha &. 4
k Zmluve o pozarugnom servise a kontrolnej &innosti &. ZOS-2020-2-000013

Rozsah ¢innosti

Elektrickd poZiarna signalizacia

Denna kontrola (vykondva prevddzkovatel - osoba poverend obsluhou)

1

2

3

zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania poZiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skii¥ania,
kontrola optickych indikdtorov na dstredni

signalizacie napéjania z hlavného alebo nahradného napajacieho zdroja,

kontrola optického indikdtora na distredni

stavu potitadla poplachov podl'a zdznamov v prevédzkovej knihe.

kontrola pocitadla poplachov / dennika udalosti na tistredni a porovnanie so zdpisom v prevddzkovej knihe
zdpis o vykonani dennej kontroly do prevddzkovej knihy

Mesacéna kontrola

1

kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
vizudlna a mechanickd kontrola spojov akumuldtora

2 kontrola vystupov na ovladanie poZiarnotechnickych zariadeni a zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
kontrola naprogramovanych zavislosti vystupov na tistredni po aktivdcii poplachu podla bodu 3
3 aktivacia jedného hlasi¢a (kazdy mesiac z inej zony),
vyvolanie ostrého poZiarneho poplachu testovacim ndstrojom
4 aktivacia linky na prenos signalu do miesta s trvalou obsluhou.
kontrola po aktivécii poplachu podla bodu 3
zdpis o vykonani mesacnej kontroly do prevadzkovej knihy
Stvrt’roén4 kontrola
1 kontrola ndhradného napajacieho zdroja,
meranie kapacity zdlozného akumuldtora, vizudina kontrola zdroja
2 kontrola hlasi¢ov poZiaru
2.1. kontrola &istoty hlasitov a ich neporusenosti vratane vymeny poskodenych hlasitov a odstrénenia
povrchovej nedistoty,
vizudina kontrola vonkajsieho stavu hlasicov; kontrola miery znecistenia komor hidsicov
prostrednictvom testovacieho ndstroja
2.2. funk&na kontrola hlasi¢ov poZiaru,
vyvolanie poZiarneho poplachu testovacim ndstrojom v reZime revizia
2.3. kontrola Cinnosti signalneho svietidla pripojeného na hlasi¢ poZiaru,
vizudina kontrola po vykonani bodu 2.2
2.4. kontrola ulozenia zaloznych hlasi€ov vrétane dodrZiavania zasad pri skladovani a manipuldcii
s ionizagnymi hlasi¢mi,
vizudina kontrola (ak prevddzkovatel md zdlozné hidsice)
3 funkena skuska vystupov
vietky kontroly vystupov je nutné vykonat' v iizkej siicinnosti s prevddzkovatelom objektu tak, aby neprislo
k neziaducim obmedzeniam prevadzky objektu
3.1. ovladacich zariadeni,
kontrola naprogramovanych zdvislosti vystupov na iistredni po aktivdcii poplachu podla bodu 2; pri
zariadeniach ovlddanych nevratnymi aktudtormi (napr. pyrotechnické alebo pneumatické aktudtory pohonu
svetlikov, aktivacné hiavice SHZ) s odskisané vystupy pred tymito aktudtormi
3.2. zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
kontrola optickych indikdtorov na istredni
3.3. doplitujucich zariadeni,
kontrola naprogramovanych zdvislosti vystupov na tistredni po aktivdcii poplachu podfa bodu 2;
4 kontrola zaznamenévania tidajov v prevadzkovej knihe.

kontrola spravnosti iidajov:
- pravidelné zdpisy (denné kontroly)

i
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- stav pocitadla poplachov vs. zdpis v prevadzkovej knihe
- bpy a pocty zariadeni
- oprdvnené osoby

Roén4 kontrola

1 kontrola funkénosti ndhradného napajacieho zdroja vratane skusobnej prevadzky elektrickej poZiarnej
signalizécie na ndhradny napéjaci zdroj,
meranie kapacity zdloiného akumuldtora, meranie napitia zdroja pod zdtazou, meranie nabijacieho pridu,
meranie napdtia pri prevddzke z akumuldtora pocas 1 hodiny

2 kontrola funkgnosti ovladacich zariadeni, zariadeni zobrazujicich jednotlivé stavy a doplitujucich zariadeni
2.1. povrchu a vnitorného priestoru vratane jeho ogistenia,
2.2. utesnenia, voditov, dotiahnutia spojov, poistkovych vloZiek, svorkovnic,
2.3. jednotlivych funkcif zariaden{ vratane dobijania akumulétora,
2.4. napitia dodavaného jednotlivymi napéjacimi zariadeniami ovlddacich zariadeni a zariadeni
zobrazujicich jednotlivé stavy a vstupného napitia hlasi¢ovych liniek pri pokojovom prude,
2.5. zéloinych akumulétorov pamiti RAM a zaloznych akumultorov pre signalizdciu mimo prevadzky,
2.6. prepojenia jednotlivych zariadent,
vykonanie popisanych vkonov na tistredni, oviddacom paneli, OPPO, kliicovom trezore

3 kontrola hlasi¢ov poZiaru

3.1. funkénych parametrov hlasicov,

vyvolanie poZiarneho poplachu testovacim ndstrojom v rezime revizia, vycitanie prevadzkovych
parametroy servisnym ndstrojom
3.2. vizudlna a mechanicka kontrola pitice vratane vy&istenia,

vizudlna a mechanickd kontrola pdtice testovacim ndstrojom, v pripade zistenia znecistenia, vykonanie
vydistenia navlhéenou utierkou
3.3. vizudlna a mechanicka kontrola senzoru hlési¢a vrétane vy&istenia.

vizudlna a mechanickd kontrola hidsica testovacim ndstrojom, v pripade zistenia znecistenia, vykonanie
vy¢istenia navihcenou utierkou; pripadné vycistenie senzoru podla predpisu vyrobcu

Hlasova4 signalizacia poZiaru

Mesaén4 kontrola

1 Kontrola stavu spojov a upevnenia jednotlivych liniek
mechanickd kontrola spojov na distredni

2 Kontrola vstupov na ovladanie HSP
kontrola naprogramovanych zavisiosti na aktivécii vstupov

3 Kontrola zobrazovania jednotlivych stavov

4 Kontrola HSP (hlasovej signalizacie poZiaru) ako celku
Stvrtrona kontrola

1 Kontrola stavu spojov a upevnenia jednotlivych liniek
2 Kontrola vstupov na ovladanie HSP

Kontrola zobrazovania jednotlivych stavov

Kontrola HSP (hlasovej signalizécie poZiaru) ako celku
Kontrola ¢innosti systému HSP

Kontrola vykonovych zosiliiovaov HSP

Funk¢né skusky reproduktorov HSP

Funknd skiiska riadiacich vstupov HSP

Funkena skii¥ka sptidtania evakua¢nych sprav HSP

Kontrola potutelnosti a zrozumitelnosti evakuagnych sprav HSP
Kontrola funkénosti zariadenia HSP na nahradny zdroj

— =0 a WA W
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Roéni kontrola
1 Kontrola stavu spojov a upevnenia jednotlivych liniek
2 Kontrola vstupov na ovladanie HSP
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Kontrola zobrazovania jednotlivych stavov

Kontrola HSP (hlasovej signalizacie poziaru) ako celku

Kontrola vykonovych zosilitovatov HSP

Funkéné skusky reproduktorov HSP

Funkéna skiska riadiacich vstupov HSP

Funkéna skuska spistania evakuagnych sprav HSP

Kontrola podutelnosti a zrozumitelnosti evakuaénych sprav HSP

Kontrola funké&nosti zariadenia HSP na nahradny zdroj

Kontrola &innosti istredne HSP - vstup pre hudbu

Kontrola &innosti ustredne HSP - kontrola digitdlneho zaznamu hlaseni

Meranie izolatnych stavov kéblov, kontrola upevnenia jednotlivych prvkov HSP

Kontrola prenosu signalov na vzdialené zariadenia

Kontrola ovladania zariadeni systémom Hlasovej signalizacie poZiaru

Kontrola ¢&i zariadenie HSP je vybavené projektovou dokumentaciou vystihujiicou stav v &ase prehliadky
Kontrola stavov ochrany pred tirazom elektrickym pradom STN 33 20 00 6-61, STN 33 20 00 4-41
Kontrola &i prevadzkou zariadenia nemdZze déjst’ k ohrozeniu os6b alebo okolia

Kontrola &i prevadzka zariadenia HSP nie je rusend inymi zariadeniami a &i zariadenie HSP nerusi iné
zariadenia (tyka sa iba namontovanych zariadeni v priestore mozného ovplyviiovania)

Funkena skuska innosti zariadenia ako celku

Vypracovanie spravy o odbornej prehliadke a skuskach elektrického zariadenia HSP

Priemyselna televizia

Stvrtrotna kontrola

1
2

3

Kontrola kvality zobrazovaného obrazu kazdej kamery na monitore

Kontrola nasmerovania kazdej kamery — nasmerovanie

porovnanie aktudineho zdberu s referencnymi snimkami

Kontrola spravneho oznagenia pozicie kazdej kamery na zdznamovych zariadeniach

porovnanie aktudineho oznacenia s oznacenim na referencnom snimku

Kontrola zasunutia vSetkych konektorov prepojovacich kablov - zasunutie na doraz a upevnenie
vizudina kontrola patch kablov v racku, v pripade zistenia nedostatkov prepatchovanie

Kontrola funké&nosti telemetrie

odskiisanie ovladania otocnych kamier

Kontrola funk¢nosti ovladacej kldvesnice a/alebo mysi zdznamového zariadenia

Kontrola ¢innosti kazdého zdznamoveho zariadenia

Kontrola posledného nahratého ziznamu z ka?dej kamery (ostrost’ obrazu, d4tum, &as, nézvy pozicii
Jjednotlivych kamier a podobne)

Kontrola nastavenia vietkych funkcif zdznamového zariadenia (reim nahrévania pri poplachu,
naprogramovanie ¢asovych z6n, automatické vypinanie, rychlost nahravania, alarmové vystupy a podobne)
Kontrola oprévnenia pre ovladanie kaZdého zariadenia a Grovne pristupu

Kontrola nastavenia datumu a Gasu na zariadeniach

Kontrola funk&nosti zaloZzného zdroja

v pripade lokdineho zdlohovania samostatnou UPS pre PTV

Kontrola spojenia na vzdialeny prehliada& po LAN sieti

Roéna kontrola

1

- KV RN

Kontrola nasmerovania kazdej kamery — nasmerovanie

porovnanie aktudlneho zdberu s referencnymi snimkami

Kontrola funkcie nastavenia kazdého prvku objektivu kazdej kamery — nastavenie

v pripade zistenia nedostatkov v kvalite obrazu, dprava nastavenia Sirky a ostrosti zéberu

Kontrola &innosti vykurovania kazdej vonkajSej kamery

Kontrola funk&nosti ovladacej klavesnice alebo my3i zéznamového zariadenia

Kontrola nastavenia datumu a &asu na kazdom zdznamovom zariaden{

Kontrola spravneho ozna&enia pozicie kaZdej kamery na kazdom zéznamovom zariadeni-oznaéenie
porovnanie aktudineho oznadenia s oznacenim na referencnom snimku

13-
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Kontrola opravnenia pre ovladanie kazdého zdznamového zariadenia a drovne blokovania kadej klavesnice
Kontrola nastavenia obrazu na kazdom monitore - umiestnenie, jas a ostrost' - nastavenie

Kontrola nastavenia kazdej funkcie kazdého zaznamového zariadenia (reZim nahravania pri poplachu,
programovanie &asovych zén, popis zdznamu, automatické vypinanie, ¢asovy mod-rychlost nahravania a
podobne) - nastavenie

Kontrola posledného nahratého zdznamu z kazdej kamery (ostrost’ obrazu, datum, &as, nazvy pozicii
Jjednotlivych kamier a podobne)

Kontrola sietovych a nahradnych zdrojov

v pripade lokdlneho zdlohovania samostatnou UPS pre PTV

Kontrola zasunutia vietkych konektorov prepojovacich kablov - zasunutie na doraz a upevnenie

vizudlna kontrola patch kdablov v racku, v pripade zistenia nedostatkov prepatchovanie

Kontrola stavu ochrany pred trazom elektrickym pridom

kontrola napdjacej casti reviznym technikom v zmysle STN 332000-4-41

Kontrola spojenia na vzdialeny prehliada& po LAN sieti

Elektricky zabezpedovaci systém

Stvrt'rotns kontrola

1

10

Kontrola ¢innosti vetkych prvkov

kontrola funkcnosti jednotlivich koncovgch prvkov (PIR, magneticky kontakt, kontakt uzamknutia, niidzové
tlacidlo, detektor rozbitia skla, otrasovy detektor) ich aktivdciou prisluSnym testovacim ndstrojom
Kontrola ¢innosti vSetkych poplachovych a sabotaznych sluiek

kontrola korektnej funkénosti sluciek (hlavny poplach, predpoplach, 24 hodinovd, technickd,

s dokumentovanim, s ndviznostou, s asovym obmedzenim, tichy poplach...) v zmysle projektovej
dokumentdcie — Zoznam adresnych sluciek

Kontrola nasmerovania vietkych hlési¢ov nedovolenych pohybov

vizudina kontrola v zmysle aktudinej projektovej dokumentdcie

Kontrola innosti optickej a akustickej signalizacie

vizudlna a akustickd kontrola v zmysle aktudinej projektovej dokumentdcie

Kontrola ¢innosti vietkych samostatne vypinatelnych zon

kontrola spinenia podmienok pre oviddanie oblasti na oviddacom paneli

Kontrola vietkych funkcif tstredne zariadenia a ovlddacich panelov

spustenie viastného diagnostického médu iistredne na oviddacom paneli

Kontrola ¢innosti nahradného zdroja

odpojenie privodu 230 VAC a kontrola prechodu zdroja na napdjanie z akumuldtorov

Kontrola ¢innosti zariadenia ako celku

kontrola ¢i zariadenie nevykazuje nekorektny stav na oviddacich zariadeniach (nevykazuje Ziadne poruchy a
poplachy)

Kontrola prenosového zariadenia na PCO

aktivdcia ostrého poplachu s ndslednou verifikdciou

Kontrola &asu a datumu

kontrola aktudineho ddatumu a ¢asu, pripadnd korekcia

Roéna kontrola

1

2

Kontrola ¢i je zariadenie vybavené platnou projektovou dokumentaciou

Kontrola siladu verzie programu s verziou projektovej dokumentdcie

Kontrola upevnenia vietkych prvkov

vizudina kontrola upevnenia koncovych prvkov (PIR, magneticky kontakt, kontakt uzamknutia, snimac
rozbitia skla, prepadové tlacidlo, otrasovy detektor), pripadné zabezpedenie korekiného upevnenia
Kontrola (meranim) izolatného odporu

kontrola napdjacej casti reviznym technikom v zmysle STN EN 60446

Kontrola stavu ochrany pred trazom elektrickym pridom

kontrola napdjacej Casti reviznym technikom v zmysle STN 332000-4-41

Kontrola nastavenia citlivosti prvkov

v pripade zistenia nesprdvnej citlivosti pri kontrole podia bodu 8, doladenie spravnej citlivosti

o T
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Kontrola nasmerovanie prvkov

vizudlna kontrola v zmysle aktudinej projektovej dokumentdcie

Vyistenie optik hlasi¢ov nedovolenych pohybov

vizudlna kontrola hidsica. V pripade, Ze znecistenie zabrariuje korekinej cinnosti, vykonanie vycistenia
optiky z vonkajSej strany navlhéenou utierkou.

Kontrola &innosti vietkych prvkov

kontrola funkcnosti jednotlivych koncovych prvkov (PIR, magneticky kontakt, kontakt uzamknutia, niidzové
tlacidlo, detektor rozbitia skla, otrasovy detektor) ich aktivdciou prislusnym testovacim ndstrojom
Kontrola &innosti zariadenia ako celku

kontrola ¢i zariadenie nevykazuje nekorekiny stav na ovlddacich zariadeniach (nevykazuje Ziadne poruchy a
poplachy)

Kontrola nasmerovania vietkych hlési¢ov nedovolenych pohybov

vizudina kontrola v zmysle aktudinej projektovej dokumentdcie

Kontrola &innosti optickej a akustickej signalizicie

vizudlna a akustickd kontrola v zmysle aktudlnej projektovej dokumentdcie

Kontrola ¢innosti v¥etkych samostatne vypinatelnych zon

kontrola spinenia podmienok pre oviddanie oblasti na oviddacom paneli

Kontrola vetkych funkcif istredne zariadenia a ovladacich panelov

spustenie viastného diagnostického médu ustredne na ovlddacom paneli

Kontrola innosti ndhradného zdroja

odpojenie privodu 230 VAC a kontrola prechodu zdroja na napdjanie z akumuldtorov

Kontrola ¢innosti zariadenia ako celku

kontrola ¢i zariadenie nevykazuje nekorekiny stav na ovlddacich zariadeniach (nevykazuje Ziadne poruchy a
poplachy)

Vytlagenie protokolu o skuske

stiahnutie dennika udalosti a jeho archivdcia v elekironickej forme

Kontrola, & prevadzkou zariadenia neméZe djst’ k ohrozeniu 0s6b alebo okolia

odskusanie funkcie midzového uvolnenia ovlddanych dveri, brdn, odskiSanie funkcionality PA

Kontrola, &i prevadzka zariadenia nie je rudend inymi zariadeniami alebo &i zariadenie EZS nerusi iné
zariadenia

vycitanie dennika udalosti, zistenie ¢i neprichddza k vypadkom komunikdcie medzi zariadeniami systému
Kontrola prenosového zariadenia na PCO

aktivdcia ostrého poplachu s ndslednou verifikdciou

Kontrola datumu a ¢asu

kontrola aktudineho ddtumu a casu, pripadnd korekcia

Dorozumievaci systém Sestra-Pacient

Roén4 kontrola

VoAU AW =

10
11
12

Kontrola zasunutia vsetkych konektorov prepojovacich kablov

Kontrola stavu licenénych kIi¢ov monitorovacieho zariadenia

Kontrola funk&nosti ovladacej klavesnice monitorovacieho zariadenia

Kontrola spojenia podriadenych stanic s centralou v mieste obsluhy

Skidka odozvy zmeny stavu na volacich staniciach a kontrola sprévnosti zobrazenia
Kontrola mechanického stavu vietkych prvkov instalovanych v priestoroch pacientov
Kontrola nastavenia v3etkych funkcii dorozumievacieho zariadenia

Kontrola opravnenia pre ovl4danie dorozumievacieho zariadenia a urovef pristupu
Kontrola nastavenia d4tumu a &asu dorozumievacieho zariadenia

Kontrola funké&nosti z4loZzného zdroja

Kontrola prevadzkovej knihy a vykonanie zépisu o skiske &innosti

Kontrola databézy a v3etkych log siiborov

-8~
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Televizne okruhy

Roén4 kontrola

1

Vykonat raz ro¥ne pravidelnii reviziu, ktoré zahriia:

- kontrolu mechanického uchytenia prvkov vonkajsej jednotky

- kontrolu kéblovych spojov vonkajiej jednotky a hlavnej stanice (z hl'adiska funk&nosti a
spoFahlivosti)

- kontrolu hlavnej stanice (funk&nost ukotvenia, funk&nost’ uzamykatel'nosti, funk&nost’

vetracich otvorov, funk&nost’ vietkych elektrokomponentov, poZadovanu troveti a kvalitu signalu na
vystupe)

Dodat’ na zdpoZi¢ku a instalovat’ v pripade poruchy niektorého prvku STA dodaného

dodavatelom na dobu opravy rovnaky prvok alebo prvok funkéne zhodny za predpokladu, ze ho ma
dodavatel’ na svojom sklade. Kontrola ¢innosti vSetkych prvkov.
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ZMLUVA O SERVISE A KONTROLNEJ CINNOSTI

éisly zmluvy vykonavatePa: Z0OS-2020-2-000013
Cislo zmluvy objednavatel’a: ....ceesssesessseee

uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zikonnika
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Vykonavatel: EMM International, spol. s r.o.
sidlo: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
1CO: 35 706 503
DIC: 2020217595
IC DPH: SK 2020217595
zapisand v obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I,
oddiel Sro, vlozka &. 12882/B
bankové spojenie: SLSP, a.s., €. t¢tu: 0171077272/0900
IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272
SWIFT: GIBASKBX
&islo licencie: PT 001988
zastapeny: Ing. Ladislav Juran, konatel’ spolo¢nosti
osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvy: Ing. Ladislav Juran
telefon: 02/ 6531 1915
email: juran@emminter.sk
osoba opravnena jednat vo veciach technickych: Branislav Javor
telefén: 02/ 6531 1915
email: javor@emminter.sk
dispe&ing pre nahlasovanie servisu
telefon ( pocas prac. doby 7:30-16:00): 02/ 6531 1904
telefén ( mimo prac. doby): 0902 217 218
email: servis@emminter.sk

Objednavatel: Seniorcentrum Staré Mesto
sidlo: Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
1CO: 42 133 661
DIC: 2022635890
IC DPH:
zapisany v
bankové spojenie: SK18 0200 0000 0024 7487 9351 SUBASKBX
zastipeny: PhDr. Matej Alex, riaditet’
osoba opravnend jednat’ vo veciach zmluvy: PhDr. Matej Alex, riaditel’
telefon: 02/54640249
email: riaditel@senior-centrum.sk
osoba opravnend jednat vo veciach technickych: Ing. Milo§ Pozgay
telefon: 914 355 643
email: prevadzkove@senior-centrum.sk

I Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykondvanie pravidelnych skiSok &innosti a roénych odbornych
prehliadok a skiiSok in3talovanych systémov v objektoch objednévatel’a podl'a Prilohy &.1. tejto
Zmluvy v zmysle a rozsahu definovanom v prilohe ¢&. 4 tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je tieZ servis in3talovanych systémov v rozsahu:
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a) odstranenie nedostatkov a zavad, ktoré vykonavater zisti pri pravidelnych kontroldch funkcie
a reviziach podla tejto zmluvy,

b) odstranenie nahlasenych technickych portch,

c) upgrade, roz3irenie zabezpeovacich systémov na zaklade poziadavky,

d) komplexné preskusanie systémov.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnit' potrebnii sa&innost’ vyplyvajiicu z plnenia tejto zmluvy,
predmet Zmluvy prevziat' a za zaplatit' za neho vykonavatelovi dohodnutti cenu podra platobnych
podmienok uvedenych v &lanku V. tejto zmluvy.

II. Lehoty a sposob plnenia

. Vykonédvatel' sa zavizuje vykondvat' servis, pravidelné skisky &innosti arotné odborné
prehliadky a skiisky intalovanych systémov po dobu neuréiti.

Pre zabezpelenie trvalej funk&nosti zabezpedovacich systémov bude vykonavatel' vykonavat' v
objekte objednévatela pravidelné skusky &innosti. Pravidelné skasky &innosti sa budi vykonavat’
v terminoch podra Prilohy &.1. tejto Zmluvy . Zépis o vykonanej kontrole zaznamen4 vykonavatel’
v prevadzkovej knihe instalovaného systému a objednévatel potvrdi jej vykonanie vykonavatelovi
na osobitnom doklade o skidkach instalovanych systémov.

Vykonavatel' bude vykonivat' ro&né odborné prehliadky a skusky zabezpetovacich systémov
v terminoch podla Prilohy &.1. tejto Zmluvy. Zapis o vykonanej ro¢nej odbornej prehliadke
a skugke in3talovanych systémov zaznamend vykonavatel’ v prevadzkovej knihe zabezpecovacieho
systému a objednavatel potvrdi jej vykonanie vykonavatel'ovi na osobitnom doklade o skiiskach
zabezpetovacich systémov.

V pripade nevykonania pravidelnej skiisky uvedenej v ods. 2 alebo ronej odbornej prehliadky
askisky podla ods. 3 vykonavatefom zdévodov vyluéne na strane vykondvatela, méa
objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 20% z dohodnutej ceny &innosti, ktors mala byt
vykonavatelom vykonana.

Objednavatel’ bude poruchy initalovanych systémov nahlasovat’ vykonavatelovi telefonicky
a nasledne potvrdi e-mailom na dispeting uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Ako &as nahldsenia je
evidovany ¢as dorudenia e-mailu vykonavatel'ovi.

Nahldsené poruchy in3talovanych systémov sa vykonavatel zavizuje odstranit v lehote
definovanej v Prilohe &. 3 tejto zmluvy. Této lehota sa nevztahuje na také poruchy, ktoré vznikli
hrubym  zésahom do uvedenych systémov ako napr. poZiar, mechanické poskodenie a pod.
K vykonanej oprave vyhotovi vykonavatel servisny list.

V pripade, Ze Vykonavatel' nedodrzi termin odstrénenia poruchy alebo neposkytne nahradné

riefenie do stanoveného Casu alebo v &ase dohodnutom pisomne s Objednavatelom, moze

Objedndvatel’ sankcionovat' Vykonévatela zmluvnou pokutou vo vyske 10,- EUR za kazdy i

zalaty defi omeskania, okrem pripadov, ked’ nastali okolnosti vyludujice zodpovednost’ a

Vykonavatel’ na ne pisomne upozornil.

gmluvné pokuta pre Vykonavatela je obmedzena maximalne do vyky 10 % z ceny stanovenej v
1. V.

Pri neposkytnuti potrebnej sicinnosti vyplyvajicej z tejto Zmluvy, budi Objednavatelovi
fakturované vietky navyse vzniknuté néklady, najma dopravné, &as striveny na ceste v hodinovej
sadzbe kazdého pracovnika, hodinova sadzba vykonu kazdého pracovnika Vykonavatela
a pripadné iné dévodne preukazané néklady.
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Na poskytnuté plnenie — napr. na dodany tovar a zariadenia poskytuje dodavatel zaruku podla
vyrobeu, max. 2 roky. Na poskytnuté plnenie — na prace poskytuje zaruku 6 mesiacov. Zaruéna
doba za&ina plyntt diiom vykonania servisu na objekte objednavatela.

Zaruka sa nevztahuje na spotrebny material (napr. akumulatory) adiely podliehajice
prirodzenému mechanickému opotrebeniu z titulu svojej éinnosti.

Pod pojmom komplexné preskusanie systémov sa rozumie sahrn skugok, ktorym Vykonévatel
predvedie Objednavatefovi na zéklade jeho pokynu funk&nost’ systémov. Tato ginnost’ mdZe viest’
aj naslednej potrebe doplnenia stidiastok, nakoPko boli spotrebované pri preskisani a je potrebna
sadinnost ostatnych profesii, ktori je potrebné zabezpetit zo strany Objednavatela.

IIL Povinnosti objedndvatel’a

Objednavatel’ vytvori vykonivatelovi také pracovné podmienky, aby bolo moZné v o najkratSom
&ase zrealizovat’ predmet zmluvy.

Objednavatel’ po vzajomnej dohode s vykonévatel'om umoZni tomuto vykonévat prace podla tejto
zmluvy aj v mimopracovnej dobe.

Stiginnost’ objednavatel’a je podstatnou povinnostou, od splnenia ktorej zavisi v&asné splnenie
zavizku vykonavatela.

Objednévatel’ zabezpeti Giast’ svojho pracovnika zodpovedného za prevadzku zabezpe€ovacich
systémov v objekte objednavatel'a pri odskt3ani funk&nosti systémov po vykone préac podla tejto
zmluvy. Po odskusani funk&nosti systémov zmluvné strany vyhotovia doklad o skiskach
zabezpedovacich systémov resp. servisny list.

Objednavatel zabezpedi vykonavatefovi pristup do vietkych priestorov, Vv ktorych su
zabezpedovacie systémy inStalované.

Objednavatel’ vytvori bezpetné pracovné prostredie v silade s platnymi pravnymi predpismi SR,
na Mieste plnenia pre pracovnikov Vykonévatela. Pred zalatim poskytovania Sluzieb bude
Objednavatel informovat’ Vykonavatela o pripadnych rizikéch tykajucich sa zdravia a celkovej
bezpetnosti na Mieste plnenia. Objednévatel’ sa zérovell zavizuje, 7e v pripade potreby
vyplyvajiicej z postavenia resp. charakteru iiloh plnenych Objednavatefom, za bezpedi na svoje
naklady $kolenie pracovnikov Vykonévatela tak, aby bolo mozné bezproblémové plnenie tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ bezodkladne poskytne vietky informéacie o akomkol'vek preruseni prac, ak sa tretie
strany pri plneni svojich povinnosti savisiacich s plnenim predmetu tejto Zmluvy dostali do
omeskania a tak vzniknii prekazky na strane Vykonavatel'a.

Objednavatel’ vytvori také rezimové opatrenia, ktoré neumoznia tretej osobe okrem vykonévatela
vykonat akykol'vek zésah do zabezpetovacich systémov.

Objednavatel’ je povinny uhradit' vykonavatelovi cenu za realiziciu predmetu zmluvy v uréenej
dobe splatnosti, podla &l. V. tejto zmluvy.
IV. Povinnosti vykonavatel’a

Po vykonani tkonov uvedenych v &l IL ods. 2 a3 tejto zmluvy, vykonavatel predvedie
objednavatelovi prevadzkyschopnost revidovanych zabezpetovacich systémov.
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Vykonévatel’ a objednavatel’ sa na termine vykonania ikonov uvedenych v €L I1. ods. 2 a 3 tejto
zmluvy dohodnt vopred.

Vykonévatel je povinny pisomne upozornit Objednavatela na stav, v désledku ktorého doglo k
nim nezavinenému preruseniu préac z akéhokolvek dévodu.

Vykondvatel' je povinny vietky zésahy do zabezpefovacich systémov viest pisomne
v prevadzkovej knihe.

Vykonévatel' zakresli vietky zmeny do zabezpelovacich systémov v prisludnej projektovej
dokumentacii za {ihradu na zéklade objednavky Objednavatela.

Vykonavatel sa zavizuje vykonavat’ predmet zmluvy riadne, v dohodnutom &ase, v pozadovanej
kvalite.

Vykonévatel' nie je v omeskani s plnenim zavizku, ak mu objednavatel neposkytol potrebnit
siginnost.

Vykonévatel bude zabezpetovat nahradné diely pre vykon predmetu zmluvy za odplatu.

V. Cena a platobné podmienky

Cena za vykondvanie ukonov podla tejto zmluvy je dohodnuts podla cennikov, ktoré tvoria
Prilohu €.2 a Prilohu &.3 tejto zmluvy a st jej neoddelitelnou sadastou.

K zmene dohodnutej ceny méze ddjst automaticky v pripade zmeny §titom stanovenych
poplatkov (napr. zmena pravnych predpisov upravujicich vySku DPH, legislativne a regulaéné
opatrenia $tatu, zmena dovoznej prirdzky, zmena colnych sadzieb), pri zmene oficidlnej miery
inflacie zverejnenej Statistickym tradom Slovenskej republiky . Vykonavatel je taktie opravneny
zvySit' dohodnuti cenu osumu, ktorA nevyhnutne prevy$i néklady twlelne vynaloZené
Vykonavatelom, ktoré Vykonavatel hodnoverne preukdZe. Objednévatel' sa zavizuje takéto
zvysenie ceny potvrdit’ a uhradit’.

Zmluvné strany sa dohodli na _spdsobe Ghrady dohodnutej ceny formou faktiry vystavenej
vykonévatelom. Faktura musi spifiat’ naleZitosti datiového dokladu. Splatnost’ faktiry je uvedena
v je 14 dni odo dita vystavenie prislusnej faktiry vykonévatelom.

Vykonavatel ma prévo vystavit' faktiru dfiom pisomného potvrdenia o vykonanej &innosti na
doklade o skiskach zabezpeSovacich systémov resp. servisnom liste, ktory objednavatel’ prevzal.

Vpripade omeSkania objednévatela sihradou faktiry je objednavatel povinny  zaplatit
vykonévatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

Akdkol'vek splatné pefiaznd suma sa bude povazovat za uhradent momentom jej pripisania na
ucet Vykonavatela.

Zmluvné strany s cielom zniZit administrativnu néroénost’ obom zmluvnym straném, obe zmluvné
strany sthlasia s elektronickou fakturdciou, tj. s vydanim a prijatim faktir v elektronickom
formédte (priom e-faktira musi byt exportovand do formatu .pdf v udtovnom systéme
vykondvatela, nie  prostrednictvom reprografickych  zariadeni, modze byt aj
s elektronickym podpisom). Emailovy kontakt objednavatela pre ucely fakturacie:
=ekonomicke@senior-centrum.sk

PauSélny poplatok za technologiu Televizne rozvody nezahita néklady za price nad ramec

..
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zéruénych podmienok vzniknuté okolnostami mimo rozsah plnenia Vykonavatela v stvislosti
s dodavkou technoldgie, a to a nie vylu¢ne:

a) odstranenim poriich a stavov zapri¢inenych Objednavatel'om,

b) zmenou prijmovych podmienok v mieste prijmovych antén,

c) zmenou obsahu alebo parametrov prenosu jednotlivych programov  zapri¢inent
poskytovatelom programu,

d) vyS$Sou mocou (napr. poveternostné podmienky ainé vplyvy, Zivelné pohromy, zmena
legislativny a pod.).

VL. Ustanovenia o utajovani idajov

Vykonavatel’ sa zavizuje utajovat’ udaje:

a) o zabezpecovacich systémoch, ktoré st predmetom tejto zmluvy,

b) o prevadzkovych a priestorovych pomeroch objednavatela,

c) o d’al$ich skuto&nostiach, ktoré sa v suvislosti s vykonom prac podla tejto zmluvy dozvie.

Objednéavatel’ sa zavizuje utajovat’ vietky udaje tykajice sa technickej strinky instalovanych
zabezpetovacich systémoch.

Povinnosti vyplyvajice z predchadzajiicich odsekov tohto &lanku zmluvy budé zmluvné strany
dodrziavat' bez Gasového obmedzenia. V pripade porusenia tejto povinnosti mé opravnena
zmluvn4 strana narok na nahradu vzniknutej $kody od povinnej zmluvne;j strany.

Vynimku z povinnosti utajovat’ udaje v zmysle ods. 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy majii zmluvné
strany len na zéklade poZiadavky organu &inného v trestnom konani pri zadatom trestnom stihani.

VIL Zanik zmluvy

Téato zmluva zanika:

a) pisomnou vypoved'ou,

b) pisomnym odstiipenim od zmluvy zo zakonnych dévodov,

¢) pisomnou dohodou medzi zmluvnymi stranami, ktorej sugast’ bude aj dohoda o vysporiadani
vzajomnych vztahov.

Zmluvné strany st oprivnené vypovedat’ zmluvu bez uvedenia dovodu s 3- mesagnou vypovednou
lehotou, ktord zalina plynit prvym diiom kalendérneho mesiaca nasledujiiceho po dorueni
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ mdze vypovedat’ tito zmluvu ak vykonévatel’ meské viac ako 1 mesiac s plnenim
povinnosti priom objednavatel’ na to pisomne upozornil a vykonavatel'a ani v dostato¢nej lehote
nesplnil svoju povinnost, pridom vypovedna lehota je v takychto pripadoch 1 mesiac, ktora zatina
plynit prvym diiom kalendirneho mesiaca nasledujiiceho po dorugeni vypovede druhej zmluvnej
strane.

. Vykondvatel méZe vypovedat, ak objednavatel' meska s platenim splatnych &iastok podla &l. V.

tejto zmluvy viac ako 1 mesiac, alebo ak objednévatel’ neposkytuje pre plnenie tejto zmluvy
suginnost’ ani na zaklade pisomného upozornenia, alebo osoba mimo pracovnikov vykonévatela
vykoné akykolvek zésah do zabezpeovacich systémov, pri€om vypovedna lehota je v takychto
pripadoch 1 mesiac, ktord za&ina plynat’ prvym difom kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po

doru¢eni vypovede druhej zmluvnej strane.
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VIIL Zivere¢né ustanovenia

Zmluva sa uzatvara na dobu neur&iti.

Otazky neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika,
pripadne d’al§imi pravnymi predpismi.

Ak sa preukaZe, Ze ktorékol'vek z ustanoveni tejto Zmluvy alebo jej &asti je, alebo sa stane
neplatnym alebo inak pravne nevymahatel'nym, potom této neplatnost’ ¢i nevymaéhatelnost’ nebude
mat vplyv na platnost’ & vymahatelnost’ ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy alebo jej Casti, ak
nevyplyva priamo z obsahu tejto Zmluvy, Ze toto ustanovenie alebo jeho &ast nie je mozné oddelit’
od daldieho obsahu. V pripadoch uvedenych v predchadzajicej vete sa obe Zmluvné strany
zavizujli netéinné a/alebo neplatné ustanovenie nahradit’ takym ustanovenim, ktorého praktické
désledky st o najbliziie k praktickym dosledkom a ugelu takého nim nahradeného
nevyméhatelného ustanovenia.

Ziadna zo Zmluvnych strin neméZe postipit’ tretej strane bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu $tatutdrnych zastupcov druhej Zmluvnej strany svoje préva a zavizky z tejto Zmluvy

Této Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky a miestom prejednavania vietkych
sporov, ktoré mdZu suvisiet’ s touto Zmluvou buda sudy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pripadné spory sa budi snaZit’ vyrieSit zmierlivou formou.

Této zmluva nahradza vietky predchadzajice dohody medzi zmluvnymi stranami, pisomné alebo
astne, ktoré sa tykaji predmetu plnenia podfa tejto zmluvy. Tato zmluva predstavuje Gplnd
dohodu zmluvnych strén o predmete tejto zmluvy.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané len formou priebeZne &islovanych pisomnych
dodatkov k zmluve a musia byt’ podpisané oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobiida platnost’ a Gginnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych kazd4 zmluvna strana obdr#i 2 rovnopisy.

Zmluvné strany si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy véle si

slobodné, véZne, zrozumitel'né a ur&ité, €o svojimi podpismi potvrdzuji.

NeoddeliteInou sugast’ou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha ¢.1: Zoznam objektov, technologii a terminov

Priloha &.2: Cennik pravidelnych skiiSok &innosti a roénych odbornych prehliadok a skiidok
zabezpeovacich systémov

Priloha &.3: Cennik pozrugnych servisnych prac.

Priloha &.4: Rozsah &innosti

V Bratislave, dia....

Za objednavatela: Za vykonévatela:

7 EMM Internztional, spol s no.

i @ Selasisove 16, 841 02 Bratislava
. - €0: 35 706503
I DBH; SK2020217595 )4

L ¥ 1y
Seniorcentrum Staré Mesto /] EMM #-rpational, spol. s r.o.
PhDr. Matej Alex & _ -oyadislav Juran
riaditel’ kona!el’ spolo&nosti




